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Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
) 22- 400 Zamosé, ul. Konopnickiej 6/ 7
korek itowy wys. 4,0m
Inwestor: GMINA KAZANOW
Obiekt: "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA"- Rys. 13
sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Wolka Gonciarska,
Kowalkdéw Kolonia, Kowalkéw Wies, Borow, Stadium:
Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody Projekt Wykonawczy
otwér "bosy" @ 11 3 cala Tres¢ rysunku:Przekréj przez istniejgca studnie-
._. wys. 16,6m 4 wyposazono w nowy zestaw pompowy, dz. nr 412
- = - - Projektowat: mgr inz. Jadwiga Kielin
o _ . Nr upr. LUB/0010/POOS/05
Sprawdzit: inz. Marianna Michatkiewicz
Nr upr. UANB-II-7342/68/93
128,00 m.n.p.m. Opracowat: inz. arch. Katarzyna Kielin




