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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa powierzch. rodzayj
pomieszczenia m2 posadzki
1,1 chlorownia 3,42 terakota
1,2 pom.technologiczne 28,25 terakota
1,3 toaleta 2,59 terakota
1,4 wiatrotap 1,99 terakota
1,5 pomieszczenie techniczne 5,563 terakota

UWAGA: 1. Wykaz urzadzen wg opisu w projekcie budowlanym
2. Szczegotowy rzut poziomy oraz szczegoty wykonania
instalacji technologicznej wg projektu wykonawczego

pow.uzytkowa parteru -

a1, 78m2

Rzut parteru-
technologia
Skala: 1:50

Ustugi projektowe, mgr inz. Jadwiga Kielin
22- 400 Zamosé, ul. Konopnickiej 6/ 7

Inwestor: GMINA KAZANOW

Obiekt: "WODOCIAD- WOLKA GONCIARSKA"-
sie¢ wodociggowa dla miejscowos$ci Woélka Gonciarska,
Kowalkéw Kolonia, Kowalkéw Wies, Borow,
Debniak, Ruda i stacja uzdatniania wody

Rys. 6

Stadium:
Projekt Wykonawczy

Tresc¢ rysunku: Rzut parteru- technologia

Skala 1:50

Projektowat: mgr inz. Jadwiga Kielin

Nr upr. LUB/0010/POOS/05

inz. Marianna Michatkiewicz

Sprawdzit. Nr upr. UANB-11-7342/68/93

Opracowat: inz. arch. Katarzyna Kielin




