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13.08.2012r.

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr /08/10 /2012 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

. Gmina Kazanéw
Pl. Partyzantéw 28
26-713 Kazanéw

Warunki przytaczenia nr 242/12 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja: Wélka Gonciarska , dz. nr 410/2, gm. Kazanéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2012r., okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: zaciski pradowe podstawy bezpiecznikowej skrzyni
rozdzielczej n.n. stacji transformatorowej 15/04 kV Wélka Gonciarska 2

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zlgcza od
strony zasilania.
Moc przytaczeniowa: 30 kW .
Rodzaj przytacza: napowietrzne
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

» wymienic skrzynig rozdzielczg niskiego napiecia na 4-ro polows, i uktadem kontrolnym
potposrednim,

= wyprowadzi¢ dodatkowy obwod AsXSn na istniejgcej linii niskiego napiecia ze stacji
transformatorowej do dziatki Podmiotu,

e przekroje przewodow dobra¢ do planowanego obcigzenia,

¢ zainstalowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy w ZL,

e na powyzsze opracowac projekt wykonawczy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

» wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz wymaganiami
zawartymi w punkcie 12 niniejszych warunkow przylgczenia,

» zainstalowac zigcze kontrolno-pomiarowe na ukiad pomiarowy bezposredni, na uchwytach
dystansowych na dobudowanym stupie linii niskiego napigcia,

« instalacje odbiorcza zasilic wewnetrzng linig zasilajacy ze zigcza pomiarowego.
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7. Migjsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze Kontrolno-
pomiarowe.

8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: 3-fazowy, bezposredni.

9. Rodzaj i usytucwanie zabezpieczenia gtéwnego: wylgcznik nadmiarowo-prgdowy
typu S z charakterystykg C o pradzie znamionowym 50 A, usytuowany w ZL.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV. TN=C..

11. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystQlejqcyrﬁi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elekirycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy 0 przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Krzysztof Tarasinski, tel.: 48 678 18 91, w godz. 7-15.

14, Uwagi dodatKOWE: .......ciiiiiieit it e

2 PGE g{s‘t‘ry‘:;k.; s
‘ : ‘I & zial SKAEYERG T e,
Sk ‘::\\\\\\\\& ‘QRd:;onaEnargetycz.ny_'zryz‘:il\:’.l )
‘\\%1%‘ ,1\\ - Wydzlal Przylaczenia | ROEW-,
\\ p.u.K'-aro_wmka ;
i Andrzej Lisowski



